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Kocioł typu Piro Biom PLUS 13

o nominalnej mocy cieplnej 13 kW
zautomaĘcznympodawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w formie pelet

- produkowany przez:

FPHU KOTŁY PIRO Leszek Józef Kopacz
ul. Szafirowb 15,82-310 Gronowo Górne

spehria wymogidoĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Ro4porządzeniem Komisji (lE) 2015/1189
zdnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009lI25lWE

*Emisje gazów spalinowych w mg/m3 odniesione do spalin suchych, 0'C, 1013 mbar i wartości Oz: I0%o

Zaświadczenie wydano napodstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.083.2.2023.LGI09.
Badarriawykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-O9;PN-EN 303-5+Al:2023-05
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w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnośó energety czna
o grz ęwan ia p omie szczęn Ę, 81 o^ > 75 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej ś 20 kW

> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazej > 20 kW
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EEI - 116 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 ś 500 < 200


